
DEDURIZATOARE DE APA  AUTOMATE - ELECTRONICE

INSTALARE     UTILIZARE    INTRETINERE



Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru
ca el va ofera indicatii importante privind siguranta instalarii, exploatarii si intretinerii.
Pastrati cu grija acest manual pentru consultari ulterioare.  Instalarea trebuie efectuata de
personal tehnic specializat, care va raspunde pentru respectarea nomelor de siguranta in

Statiile de dedurizare Double si Plus LAMBORGHINI sunt avizate ISCIR.
Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de catre firme
autorizate ISCIR.

vigoare.
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Da ta  Client

FISA INSTALATIEI

Ut I l i za to r      Dl.

S t r .

Instalator Soc .

S t r .

Modelul aparatului

Necesarul de apa m3/zi

Debit la varf I/h

Regenerari saptamanale nr.

CARACTERISTICILE
APEI

La intrarea
in aparat

La iesirea
din aparat

Presiune kg/cm˝

Duri tate °F

F ier mg/l

Clor mg/l

Gust

Locali tatea

Tel .

Locali tatea

Tel .



CARACTERISTICI TEHNICE DOUBLE 35-50-65-85-125 DIMENSIUNI 

Debit Cap.cicl.
max 

Racor
duri

Rasi-
na

mediu maxim 

Pres.
de

lucru

Capac.
cont.
sare

A B C D E F 
Model

Ø l l/h kg/cm2
mcoF kg

NaCl kg mm
DOUBLE  35 1 ¼” 35 1800 2700 2 – 7 210 7 200 800 260 1335 1435 530 1050
DOUBLE 50 1 ¼” 50 2400 3000 2 – 7 275 9,5 200 900 330 1235 1335 530 1050
DOUBLE 65 1 ¼” 65 3500 5500 2 – 7 412 16 300 1100 370 1600 1700 700 1060
DOUBLE 85 1 ½” 85 5700 8100 2 – 7 510 21 300 1150 400 1900 2000 700 1060
DOUBLE125 1 ½” 125 7500 10000 2 - 7 720 31 300 1150 400 1900 2000 700 1060

VALVA MULTIMOD PLUS CARE 
ECHIPEAZA MODELELE DOUBLE 
SE COMPUNE IN PRINCIPAL DIN: 

A – Timer multimod plus cu progra- 
mare digitala. 
B – Grup de comanda hidraulic pen- 
tru pistoanele de lucru, cuprinzand 
doua pistonase pilot. 
C – Corpul valvei cuprinzand doua  
scaune pentru glisarea celor doua 
pistoane de lucru. 
D – Pentru modelele DOUBLE 85 –  
125 nu este prevazut grup by-pass 

1 – Programator 
2 – Came 
3 – Pistonase de comanda 
4 – Pistoane de lucru 
5 – Difuzor superior 

DESCARCARE



DEDURIZATOARE DE APA PLUS 165 - 550

DATE DE FUNCTIONARE
Alimentare                230 V
                                  50 Hz
Transform. exter.      12 V
Consum curent          8 A
Presiune min.           2 kg/cm²
Presiune max.          6 kg/cm²
Temp. apa min.         2 °C
Temp. apa max.        45 °C

CARACTERISTICI TEHNICE DIMENSIUNI

Model Racord Rasina Debit Pres. lucru Capac.ciclica max. Capac.cont
sare kg.

DESCARCARE

IESIRE

INTRARE

ASPIRATIE

BUTELIE

GRUP
PILOT

VALVA MULTIMODE PLUS CARE
ECHIPEAZA TOATE MODELELE PLUS 
ESTE COMPUSA DIN:

A - Timer multimode plus  cu programare 
digitala.
B - Grup de comanda hidraulic al pistoa-
nelor de lucru, constituit din doua pistona-
se pilot.
C - Corpul valvei din 2 scaune pentru gli-
sarea pistoanelor de lucru.

Nota: Piesa nr. 6 (fig.2) nu trebuie monta-
ta la mod. PLUS 265-330-425-550

1 - Programator
2 - Came
3 - Pistonas de comanda
4 - Piston de lucru
5 - Racord pentru lector lansator impulsuri
6 - Difuzor superior

3



GENERALITATI

Conceput  de la proiectare radical nou si original, MULTIMODE PLUS este creat din exigenta de a oferi un produs
avansat tehnologic si fiabil. 
MULTIMODE PLUS este prima valva care are comanda hidraulica cu dublu efect, pentru evitarea inconvenientelor
comenzii mecanice. Dintre numeroasele avantaje ale acestui nou concept, le evidentiem pe cele principale: 

-  INTRETINERE SIMPLA 
Desuruband si scotand capacele se pot extrage pistoanele si orice piesa interna a cilindrilor valvei, aceasta ramanand 
montata la pozitie. 
-  LIPSA LOVITURILOR DE BERBEC PE TIMPUL FUNCTIONARII SI REGENERARII 
Pistonul de lucru este echilibrat in miscarea sa de presiunea apei din cele doua camere de comanda. 
-  AUTO-DEZINFECTIA RASINII  LA VERSIUNILE DOUBLE  35-50-65-85-125 
Valva MULTIMODE PLUS echipata cu kit-ul CL2kk100 produce automat hipoclorit de sodiu in timpul fazei de aspiratie 
saramura; rasinile fiind astfel protejate de riscul proliferarii bacteriilor. 
-  IMPOSIBILITATEA AVARIERII MOTORULUI DE PORNIRE A CAMELOR 
Traseul ingenios al apei pe parcursul diverselor faze ale regenerarii nu provoaca motorului eforturi anormale si astfel 
cama se misca corespunzator. 
-  DEBITE MARI DE FUNCTIONARE 
Aceasta permite regenerarea de cantitati mari de rasina pe unitatea de timp. Debitul mare la spalare (comparabil cu cel 
de lucru de la alte valve) imbunatateste eficienta rasinilor. 
-  PIERDERI MINORE DE INCARCATURA 
Acest aspect se traduce prin costuri de exploatare minore. 
-  ABSENTA PIESELOR INTERNE METALICE SAU ACOPERITE 
Nici o posibilitate de coroziune. 
-  SISTEMUL DE FUNCTIONARE GARANTEAZA TOTDEAUNA CINCI FAZE 
Noul sistem de functionare elimina posibilitatea saririi unei faze, inaintea inceperii celei urmatoare. 
-  ELASTICITATE PENTRU APLICAREA LA SCHEME DIVERSE 
Cu ajutorul by-passului este posibila utilizarea apei in timpul regenerarii. Inlocuirea simpla a ejectorului si/sau a 
regulatorului de flux (flow) permite modificarea debitelor de aspiratie regeneranta si/sau descarcare. 
Posibilitati de aplicare optionala a unor intersanjabile, care schimba caracteristicile valvei, cu avantaje economice 
evidente si posibilitatea de a avea caracteristici diverse cu accesorii putine in magazie.                 
        
SECVENTA FAZELOR DE 
      REGENERARE 
165-215-330-550 PLUS 

FAZA DE LUCRU IN ECHICURENT CU 
DISTRIBUTIE DE APA DEDURIZATA
- In aceasta faza avem presiune in punctele 3 – 1 
ale comenzii pilot, transmisa pistoanelor F – G in 
punctele 3 – 1 ale valvei. 
- Sagetile negre indica parcursul apei dure. 
- Sagetile albe indica parcursul apei dedurizate. 

-  C = INTRARE APA NETRATATA 
-  B = IESIRE APA DEDURIZATA 
-  C = DESCARCARE (APA SPALARE) 
-  D = PUNCT DE ASPIRATIE SARAMURA 
-  A = VALVA VARIABILA CARE LUCREAZA  
CA BY-PASS AUTOMAT PENTRU A SATIS- 
FACE CERERILE DE DEBIT INSTANTANEU
MARE
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PILOT DE
COMANDA

SISTEM DE CON-  
TROL TIMER 

CONTROL
VALVA

DIFUZOR
SUPERIOR

CONTEINER
   RASINA

 DIFUZOR
INFERIOR REZERVOR

SARAMURA

EJECTORVALVA

DESCARCARE



1 C = FAZA DE SPALARE IN
          CONTRACURENT

PILOT DE COMANDA

  - In aceasta faza avem presiune in punctele 3 - 2 ale comenzii 
pilot, transmisa pistoanelor F - G in punctele 3 - 2 ale valvei.
  - Sagetile negre indica parcursul apei dure.
  - Sagetile albe indica parcursul apei de regenerare

CORP VALVA

- C = INTRARE APA NETRATATA
- B = IESIRE APA NETRATATA
- E = DESCARCARE DESCHISA A APEI DE REGENERARE
- A = VALVA VARIABILA DESCHISA PENTRU A ASIGURA 
APA PENTRU UTILIZATOR IN TIMPUL REGENERARII

PILOT DE COMANDA

CORP VALVA

- In aceasta faza avem presiune in punctele 4 - 2 ale comenzii
pilot, transmisa pistoanelor F - G in punctele 4 - 2 ale valvei.
- Sagetile negre indica parcursul apei dure plus saramura.
- Sagetile albe indica parcursul apei de regenerare

- C = INTRARE APA NETRATATA
- B = IESIRE APA NETRATATA
- E = DESCARCARE DESCHISA APA DE REGENERARE
- D = ASPIRATIE SARAMURA
- A = VALVA VARIABILA DESCHISA PENTRU ASIGURAREA
APEI PENTRU UTILIZATOR IN TIMPUL FAZEI DE 
REGENERARE

2 C = FAZA DE ASPIRATIE SARAMURA
          IN ECHICURENT



3 C = FAZA DE SPALARE LENTA
          IN ECHICURENT

4 C = FAZA DE SPALARE RAPIDA IN
          ECHICURENT SI TRANSFER DE
          APA LA VASUL DE SARAMURA

  PILOT DE COMANDA

      CORP VALVA

PILOT DE COMANDA

    CORP VALVA

- In aceasta faza avem presiune in punctele 4 - 2 ale comenzii
pilot, transmisa pistoanelor F - G in punctele 4 - 2 ale valvei.
- Sagetile negre indica parcursul apei dure, plus saramura deja
aspirata.
- Sagetile albe indica parcursul apei de spalare lenta.

- C = INTRARE APA NETRATATA
- B = IESIRE APA NETRATATA
- E = DESCARCARE DESCHISA PENTRU APA DE SPALARE 
LENTA
- A = VALVA VARIABILA DESCHISA PENTRU GARANTAREA 
APEI LA UTILIZATOR IN TIMPUL FAZEI DE REGENERARE

- In aceasta faza avem presiune in punctele 4 - 1 ale comenzii 
pilot, transmisa la pistoanele F - G in punctele 4 - 1 ale valvei.
- Sagetile negre indica parcursul apei dure.
- Sagetile albe indica parcursul apei de spalare finala rapida.

- C = INTRARE APA NETRATATA
- B = IESIRE APA NETRATATA
- E = DESCARCARE DESCHISA PENTRU APA DE SPALARE 
RAPIDA
- D = TRANSFER DE APA LA REZERVORUL DE SARAMURA
- A = VALVA VARIABILA DESCHISA PENTRU GARANTAREA
APEI LA UTILIZATOR IN TIMPUL FAZEI DE REGENERARE



SECVENTA FAZELOR DE REGENERARE 35-50-65-85-125 DOUBLE
FAZA DE LUCRU IN ECHICURENT CU TRIMITERE DE APA DEDURIZATA

- In aceasta faza  avem presiune in punctele 1 - 3 transmisa de pilotii de COMANDA, la pistoanele A - B.
- Sagetile negre indica parcursul apei dure.
- Sagetile albe indica parcursul apei dedurizate.

- C = INTRARE APA NETRATATA
- D = IESIRE APA DEDURIZATA
- E = DESCARCARE (APA DE SPALARE)
- F = PUNCT DE ASPIRATIE SARAMURA

- In aceasta faza avem presiune in punctele 2 - 3 transmisa de pilotii
de comanda la pistoanele A - B.
- Sagetile negre indica parcursul apei dure.
- Sagetile albe indica parcursul apei de SPALARE RASINA

- C = INTRARE APA NETRATATA
- D = IESIRE APA NETRATATA
- E = DESCARCARE (APA DE SPALARE)

1 C = FAZA DE SPALARE IN
          CONTRACURENT

SISTEM DE CONTROL

PILOTI DE COMANDA

EJECTOR
REZERVOR
SARAMURA

INTRARE APA
NETRATATA

IESIRE APA
DEDURIZATA

DESCARCARE

CONTEINER
RASINA

PISTON
PRINCIPAL

PISTON
PRINCIPAL

CORP VALVA



2 C = FAZA DE REGENERARE ASPIRATIE SA-
         RAMURA IN ECHICURENT - PRODUCTIE
         DE CLOR. NUMAI VERSIUNEA BIOS

3 C = FAZA DE SPALARE LENTA IN
         CONTRACURENT

4 C = FAZA DE SPALARE RAPIDA IN ECHI-
         CURENT SI TRANSFER DE APA LA
         REZERVORUL DE SARAMURA

- In aceasta faza avem presiune in punctele 2 - 4 transmisa de 
pilotii de comanda la pistoanele A - B.
- Sagetile negre indica parcursul apei dure.
- Sagetile albe indica parcursul apei de regenerare.

- C = INTRARE APA NETRATATA
- D = IESIRE APA NETRATATA
- E = DESCARCARE (APA DE REGENERARE)

- In aceasta faza avem presiune in punctele 2 - 4 transmisa de pilotii 
de comanda la pistoanele A - B.
- Sagetile negre indica parcursul apei dure.
- Sagetile albe indica parcursul apei de spalare  lenta.

- C = INTRARE APA NETRATATA
- D = IESIRE APA NETRATATA
- E = DESCARCARE (APA DE SPALARE LENTA)

- In aceasta faza avem presiune in punctele 4 - 1 transmisa de pilotii 
de comanda pistoanelor A - B.
- Sageata neagra indica faptul ca nu avem apa la utilizator.
- Sagetile albe indica parcursul apei de SPALARE FINALA RAPIDA

- C = INTRARE APA NETRATATA
- D = IESIRE APA (LIPSA APA)
- E = DESCARCARE (APA DE SPALARE RAPIDA)
- F = TRANSFER DE APA LA VASUL DE SARAMURA

* NOTA: In aceasta faza nu avem apa la utilizator.



TIMER MULTIMODE PLUS

Circuitul electronic intern este alimentat la 12 V (c.c.) 8 A
iar TIMER-ul este furnizat cu un alimentator exterior, pentru 
a putea fi legat direct la reteaua de curent (220 V).
Chiar in cazul lipsei de alimentare (max. 3 luni) TIMER-ul 
mentine informatiile de timp. Tastele TIMER-ului trebuie 
apasate un timp cuprins intre 0,6 si 1,2 secunde. 
In timpul fazei de regenerare (automata sau manuala) pe 
afisaj sunt vizualizate in ordine descrescatoare, secundele 
de rotatie ale motorasului si in consecinta a CAMEI si 
minutele de oprire pentru fiecare ciclu (1 C - contracurent,
2 C - regenerare, 3 C - spalare lenta, 4 C - spalare rapida).
Pe durata unei regenerari nu este posibila efectuarea nici 
unei alte programari.

TIMP

VOLUM

TIMP

VOLUM

TIMP
VOLUM

FUNCTIUNILE TASTATURII

ORAR

PROGRAM

AVANSARE

VOL/ORA

REG. MAN.

RESET

Daca este aprins led-ul timp, arata ca TIMER-ul functioneaza la TIMP

Daca ambele led-uri sunt aprinse, arata ca TIMER-ul functioneaza la TIMP-VOLUM

Daca este aprins led-ul volum, arata ca TIMER-ul functioneaza la VOLUM

- Accede la programarea orei exacte la orologiu
- Accede la programarea ciclurilor de regenerare

- Accede la programarea diferitelor functiuni
- Accede la programarea ciclurilor de regenerare

- Creste cifrele vizualizate pe afisaj (display)
- Alegerea functionarii la: TIMP, VOLUM, TIMP-VOLUM

- Vizualizeaza pe afisaj volumul de apa sau ora exacta

- Efectueaza o regenerare imediata

- Intrerupe o regenerare comandata eronat



INSTALAREA:
trebuie efectuata conform normelor in vigoare, dupa regulile tehnice, de personal calificat.

1) UMPLEREA BUTELIEI

- Puneti busonul la extremitatea tubului colector Fig. 3, poz. 1 si sprijiniti tubul pe fundul 
buteliei.
-Turnati apa curata, cca. 10 cm, in butelie, apoi cuartul (criblura alba) si rasina, ca in Fig, 3.
-Scoateti busonul tubului colector si ungeti terminalul cu unsoare de parafina sau similara.
-Bransati filtrul sub-valva (Fig. 3, poz. 4) la valva de comanda (Fig. 3, poz. 5) si apoi in-
surubati-l, avand grija ca tubul colector sa fie pozat pe centru.
Executati aceasta operatiune cu mana, fara a folosi chei, avand grija sa nu fortati  caseta
electronica.

NOTA: Modelele PLUS 265 - 350 - 425 - 550 nu sunt dotate cu filtru sub-valva

2)  LEGATURILE HIDRAULICE

- Amplasati dedurizatorul intr-un loc corespunzator din punct de vedere igienic.
- Aparatul trebuie asezat pe o suprafata plana; conteinerul de sare va fi plasat alaturi de 
butelie.
- Aparatele trebuie protejate de inghet, de umiditate in general si de surse de caldura.
- Faceti legaturile hidraulice ca in Fig. 4, legand intrarea de apa dura si iesirea apei 
dedurizate conform indicatiilor sagetilor de pe valva.
- Legati tubul valvei de saramura la valva de comanda.
- Executati legatura la descarcarea pozitionata in partea din spate a valvei.
- Tubul de descarcare trebuie sa fie vizibil si inspectabil. Intre tubul de golire si palnia  de 
colectare trebuie prevazuta o intrerupere.
- Palnia de colectare nu trebuie sa depaseasca o inaltime de 1,8 m de la pardoseala. 
Tubul de descarcare nu poate fi prelungit peste 8 m si nu trebuie sa creeze limitari de 
debit apreciabile.

1 - Tub colector
2 - Cuart
3 - Rasina cationica
4 - Filtru difuzor sub-valva
5 - Valva de comanda

1 -  PRIZA DE APA PENTRU GRADINA, ETC
2 -  REDUCTOR DE PRESIUNE (DACA E NECESAR)
3 -  FILTRU CU CARTUS
4 -  MANOMETRU
5 -  VANA BY-PASS SI REGLAREA DURITATII REZID.
6 -  VANA DE INTERCEPTARE
8 -  VALVA ANTIREFLUX
9 -  CONTOR INTRARE APA
10 - CASETA ELECTRONICA DE COMANDA
11 - CORP VALVA
12 - CONTEINER RASINA
13 - CONTEINER SARE
14 - GOLIRE DE PREAPLIN
15 - VALVA FLOTOR PT. REGLAREA SARAMURII
16 - PRIZE PENTRU PROBE APA
17 - DESCARCARE APA DE REGENERARE
18 - FLEXIBILE

LEGENDA

Fig.4

   A



SECVENTA PROGRAMULUI DE REGENERARE LA TIMP
Nr. OPERATI-

UNII
TASTE DE
APASAT

DATE AFISATE PE
ECRAN

MOD DE OPERARE 
PE TASTATURA

SEMNIFICATIA DATELOR 
INTRODUSE

ORAR
AVANSARE

ORAR
AVANSARE

ORAR

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

AVANSARE

PROGRAM

ORAR

PROGRAM

AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM

AVANSARE

PROGRAM

Apasati tasta A "ORAR", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea minutelor

Apasati tasta A "ORAR", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea orelor

Apasati tasta A "ORAR" pentru memorizarea datelor 
introduse

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea minutelor

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea orelor

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE", pentru modificarea DATELOR intre 1 - 14
in VERSIUNEA de baza;  1 - 4 in VERSIUNEA Bios

Apasati tasta B "PROGRAM" 
Nu modificati DATELE vizualizate

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE"  pana la aprinderea led-ului 
TIMP

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi A "ORAR"  pentru 
accesul la timpi. Cu tasta C "AVANSARE" se modifica
datele

Apasati tasta B "PROGRAM"
Cu tasta C "AVANSARE" se modifica datele

Apasati tasta B "PROGRAM" 
Cu tasta C "AVANSARE" se modifica datele

Apasati tasta B "PROGRAM" 
Cu tasta C "AVANSARE" se modifica datele

Apasati tasta B "PROGRAM"

ORA si MINUTUL  orologiului
ex: o8.56 

ORA si MINUTUL regenerarii
ex: 0.230  regenerare la 2.30

FRECVENTA regenerarii dedurizatorului
ex: 1 = zilnic
       2 = la fiecare 2 zile, etc

Aceste date vor fi folosite pentru alte
"PROGRAME"

Alegerea programului "TIMP"

Ciclul nr. 1
Contracurent vezi TABELA TIMPI

Ciclul nr.  2
Aspiratie saramura  vezi
TABELA TIMPI

Ciclul nr.  3
Spalare lenta  TABELA TIMPI

Ciclul nr.  4
Spalare rapida cu trimitere de apa la con-
teinerul de sare  vezi TABELA TIMPI

PASUL FINAL AL PROGRAMARII



SECVENTA PROGRAMULUI DE REGENERARE LA VOLUM IMEDIAT
Nr. OPERA-

TIUNII
TASTE DE
APASAT

DATE AFISATE
PE ECRAN

MOD DE OPERARE 
PE TASTATURA

SEMNIFICATIA
DATELOR INTRODUSE

ORAR
AVANSARE

ORAR
AVANSARE

ORAR

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
ORAR

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM

PROGRAM
AVANSARE

Apasati tasta A" ORAR", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea minutelor

Apasati tasta A "ORAR", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea orei

Apasati tasta A "ORAR" pentru
memorizarea datelor introduse

Apasati tasta B "PROGRAM"
NU modificati DATELE afisate si continuati

Apasati tasta B "PROGRAM"
NU modificati DATELE afisate si continuati

Apasati tasta B "PROGRAM"
NU modificati DATELE afisate si continuati

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea litrilor de apa
dedurizata

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE"  pentru reglarea litrilor de apa
dedurizata

Apasati tasta B "PROGRAM"
NU modificati datele afisate

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE" si reglati 20

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE" pana se aprinde  led-ul
VOLUM

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi A "ORAR"  pentru
accesul la timpi.
Cu tasta C "AVANSARE" se modifica datele

Apasati tasta B "PROGRAM"
Cu tasta C "AVANSARE" se modifica datele

Apasati tasta B "PROGRAM"
Cu tasta C "AVANSARE" se modifica datele

Apasati tasta B "PROGRAM"
Cu tasta C "PROGRAM" se modifica datele

Apasati tasta B "PROGRAM"

Pentru modelele 85 - 550  apasati tasta C
"AVANSARE" si reglati 10

ORA si MINUTELE orologiului
ex: 08.56

Aceste date vor fi introduse pentru alte
PROGRAME

ex: PLUS 550 cu 30 °F 
introduceti  112000 : 100 =1120
VOLUM apa dedurizata:
ex: Double 65 cu 30 °F
introduceti 13700 : 5 = 2740 

Aceste date vor fi introduse pentru
alte programe

Raportul de lectura al contorului
1 impuls la fiecare 5 litri pentru
Double  35 - 50 - 65

Alegerea PROGRAMULUI
"VOLUM IMEDIAT"

Ciclul nr. 1
Contracurent  vezi TABELA TIMPI

Ciclul nr.  2
Aspiratie saramura  vezi
TABELA TIMPI

Ciclul nr.  3
Spalare lenta  vezi TABELA TIMPI

Ciclul nr.  4
Spalare rapida cu trimitere de apa la
conteinerul de sare  vezi TABELA TIMPI

PASUL FINAL AL PROGRAMARII

Raportul de lectura al contorului volumetric
1 cifra la fiecare 100 litri

ATENTIUNE:

Cand faceti operatiile nr. 7 si 8 pentru determinarea valorii apei dedurizate, procedati astfel:
DOUBLE 35-50-65:            impartiti la 5 valoarea reala  vezi tabelul pag. 17
DOUBLE-PLUS 85-550      impartiti la 100 valoarea reala  vezi tabelul pag. 18 - 19
Ecranul va scadea cu 1 cifra la fiecare 5 litri pentru modelele DOUBLE 35-50-65  si cu 1 cifra la fiecare 100 litri pentru modelele 
DOUBLE-PLUS 85 - 550



SECVENTA PROGRAMULUI DE REGENERARE LA TIMP-VOLUM
Nr. OPERA-

TIUNII
TASTE DE
APASAT

DATE AFISATE 
PE ECRAN

MOD DE OPERARE
PE TASTATURA

SEMNIFICATIA DATELOR 
INTRODUSE

ORAR
AVANSARE

ORAR
AVANSARE

ORAR

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
ORAR

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM
AVANSARE

PROGRAM

PROGRAM
AVANSARE

Apasati tasta a "ORAR", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea minutelor

Apasati tasta A "ORAR" apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea orei

Apasati tasta A "ORAR" pentru memorizarea 
datelor introduse

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi C
"AVANSARE" pentru reglarea minutelor

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea orei

Apasati tasta B "PROGRAM"
NU modificati DATELE afisate

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea litrilor de apa
dedurizata

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea litrilor de apa
dedurizata

Apasati tasta B  "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea litrilor

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE" pentru reglarea litrilor

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi tasta C
"AVANSARE" si reglati 20

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi C "AVANSARE
pana cand ambele led-uri TIMP - VOLUM
se vor aprinde

Apasati tasta B "PROGRAM", apoi A "ORAR" pentru 
accesul la timpi. Cu tasta C "AVANSARE" se
modifica datele

Apasati tasta B "PROGRAM" 
Cu tasta C "AVANSARE" se modifica datele

Apasati tasta B "PROGRAM"
Cu tasta C "AVANSARE" se modifica datele

Apasati tasta B "PROGRAM"
Cu tasta C "AVANSARE" se modifica datele

Apasati tasta B "PROGRAM"

Pentru modelele 85  ==> 550 apasati C
"AVANSARE" si reglati 10

ORA si MINUTELE  orlogiului 
ex: 08.56

ORA si MINUTUL  regenerarii
ex: 0.230  regenerare la 2.30

Aceste date sunt introduse pentru
alte programe

ex: PLUS 550 cu 30 °F
introduceti  112000 :100 = 1120
VOLUM apa dedurizata:
ex: Double 65 cu  30 °F
introduceti 13700 : 5 + 2740

Rezerva de apa dedurizata  5 ÷ 10 %
ex: Double 125 cu  30 °F

Apa dedurizata  = 24000 litri          10%
Rezerva = 2400 litri 
Introduceti  2400 : 5 =  480

Raportul de lectura al contorului 
1 impuls la fiecare 5 litri pentru
Double 35-50-65

alegerea PROGRAMULUI
"COMBINAT TIMP-VOLUM"

Ciclul nr. 1
Contracurent  vezi TABELA TIMPI

Ciclul  nr.  2
Aspiratie saramura   vezi
TABELA TIMPI

Ciclul nr.  3
Spalare lenta   vezi TABELA TIMPI

Ciclul nr.  4
Spalare rapida cu trimitere de apa la 
sare   vezi TABELA TIMPI

PASUL FINAL AL PROGRAMARII

Raportul de lectura al contorului volumetric
1 cifra la fiecare 100 litri

ATENTIUNE:

 Cand faceti operatiile nr. 7 - 8 pentru determinarea valorii de apa dedurizata, procedati astfel:
DOUBLE 35-50-65             impartiti la 5 valoarea reala din tabela pag. 17
DOUBLE-PLUS 85 ÷ 550    impartiti la 100 valoarea reala,  tabelul din pag. 18 -19

Ecranul va descreste astfel cu 1 numar pentru fiecare 5 litri pentru modelele DOUBLE 35-50-65
si cu 1 numar la fiecare 100 litri pentru modelele DOUBLE-PLUS 85 ÷ 550
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Timpi de regenerare si pozitia flotoruluiDuritate
apa
in DOUBLE 35  ejector ROSU DOUBLE 50 ejector ROSU DOUBLE 65 ejector ROSU

TABELA VOLUM DE APA DEDURIZATA IN FUNCTIE DE DURITATE

litri apa flotor timp litri apa flotor timp litri apa flotor timp

DETERMINAREA FRECVENTEI DE REGENERARE PENTRU SISTEMUL LA TIMP:

volum de apa tratata (dedurizata)
volum de apa pentru consum zilnic

Exemplu:
Consideram DOUBLE 85;  este cerut un consum zilnic de 4200 litri (cu duritate de 30 °F)
17.000 : 4200 = 4 si este numarul de introdus (in acest caz regenerarea se face la fiecare 4 zile)

TIMPI DE REGENERARE CORESPONDENTI:

1 C = 6 minute contracurent
2 C = 30 minute aspiratie saramura
3 C = 30 minute spalare lenta
4 C = 8 minute spalare rapida

Inaltimea plutitorului  = 500 mm

SISTEMUL VOLUM-TIMP

NOTA:  Numarul relativ de litri de apa de introdus pe ecran este 1/100 din cel citit in tabela. Exemplu: valoarea citita in tabela este
              17.000.  Valoarea de introdus este (17.000 : 100) = 170.
              Numararea litrilor se va realiza cu un impuls la fiecare 100 litri mentinandu-se neschimbata cantitatea reala de apa.

NOTA:  Cantitatea de apa dedurizata din tabela se atinge cu apa de intrare avand o duritate totala max.  45 °F si o salinitate sub
              500 ppm, fara uleiuri, incolora si fara turbiditate.

Consumurile de apa pentru regenerare sunt calculate  in functie de urmatorii parametri:
             - timpul fiecarei faze
             - debitul de apa la descarcare
             - presiunea de lucru



 IN
TR

O
D

U
C

ET
I 

IN
TR

O
D

U
C

ET
I 

 IN
TR

O
D

U
C

ET
I 

IN
TR

O
D

U
C

ET
I 

IN
TR

O
D

U
C

ET
I 

TABELA VOLUM DE APA DEDURIZATA IN FUNCTIE DE DURITATE

Timpi de regenerare si pozitia flotoruluiDuritate
apa
in DOUBLE 85 ejector NEGRU DOUBLE 125 ejector NEGRU

litri apa flotor timp litri apa flotor timp litri apa flotor timp

TABELA VOLUM DE APA DEDURIZATA IN FUNCTIE DE DURITATE

    Timpi de regenerare si pozitia flotoruluiDuritate
apa
in PLUS 165 ejector ALBASTRU PLUS 215 ejector ALBASTRU PLUS 265 ejector ALBASTRU

litri apa flotor timp litri apa flotor timp litri apa flotor timp
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TABELA REGLARE 
       FLOTOR 

TABELA VOLUM DE APA DEDURIZATA IN FUNCTIE DE DURITATE

Timpi de regenerare si pozitia flotoruluiDuritate
apa
in PLUS 330 ejector NEGRU PLUS 425 ejector NEGRU PLUS 550 ejector NEGRU

litri apa flotor timp litri apa flotor timp litri apa flotor timp

Model

PRIMA PORNIRE
Dupa ce ati legat aparatul la circuit, se procedeaza in felul urmator:
a) Umpleti conteinerul de sare pana la 10 mm de marginea tubului de saramura (Fig. 5)
b) Mentineti deschis by-passul manual
c) Apasati butonul Reg. Man.
d) Deschideti lent fluxul de apa la aparat; asteptati ca pe descarcare sa curga apa curata
e) Faceti un test-incercare complet, verificand desfasurarea corecta a fazelor de regenerare
f) Verificati etanseitatea instalatiei
g) Controlati functionarea corecta a valvei de saramura. Tabela alaturata arata pozitia valvei 
de saramura pentru fiecare model de dedurizator
h) Deschideti fluxul de apa dedurizata la instalatie avand grija  sa reglati, cu ajutorul ameste-
catorului, o duritate reziduala de 15 °F pentru apa destinata consumului uman
i) Se recomanda efectuarea unei regenerari complete inainte de a lasa aparatul in functiune

TESTUL DE INCERCARE
Pentru executarea rapida si automata a ciclului de testare trebuie introdus  timpul de un 
minut pentru fiecare faza de regenerare, apoi apasati tasta E  pag. 12

REGENERAREA MANUALA

In acest mod exista posibilitatea controlarii functionarii exacte a tuturor fazelor de regene-
rare. La sfarsitul intregului ciclu repuneti timpii de regenerare ca in tabela VOLUM TIMP

INTRETINEREA CURENTA

- Controlati periodic nivelul de sare. Retineti ca nivelul de sare solida trebuie sa depaseas-
ca nivelul solutiei de sare
- Sarea folosita trebuie sa fie corespunzatoare dedurizatoarelor, preferabil de tip tabletat
- Goliti si spalati conteinerul de sare, numai cu apa, la fiecare 4 - 6 luni
- Verificati periodic ora afisata si ora pentru regenerare
- In cazul unei opriri de mai lunga durata, inchideti fluxul de apa la aparat, deschideti valva
de by-pass. Decuplati alimentarea electrica
- La reactivarea dedurizatorului executati o regenerare suplimentara 
- Verificati etanseitatea valvei de saramura
- Controlati periodic calitatea apei la iesire

             TUB SARAMURA

        CONT. SARE      NIVEL
     SARE



LEGATURILE GENERATORULUI DE CLOR

INSTALAREA CONTORULUI LANSARE-IMPULSURI:

Catre cap (fig. 6)

INTRARE IESIRE

Pentru dedurizatorul DOUBLE 35-50-65   Cod 8.90244.0
Pentru dedurizatorul DOUBLE 85-125      Cod 8.90208.0
Pentru dedurizatorul PLUS 165-215         Cod 8.90208.0
Pentru dedurizatorul PLUS 330-425         Cod 8.90209.0
Pentru dedurizatorul PLUS 550                 Cod 8.90226.0

1 - Celula de electroliza
2 - Dedurizator
3 - Tub aspiratie saramura
4 - Caseta de control
5 - Cap electronic programare

1 - Vana by-pass
2 - Vane interceptare
3 - Contor lansare-impulsuri

Legaturile hidraulice ale contorului ca in Fig. 7
In cazul demontarii, grupul de by-pass da posibilitatea de a izola instalatia, fara intreruperea alimentarii cu apa la utilizator



SCHEMA LEGATURILOR HIDRAULICE PILOT-PILOT V250:

PILOT

DESCARCARE

CAP
ELECTRONIC

ALIMENTARE
PILOT

GRUP VALVE



ARZATOARE
CENTRALE MURALE SI DE  PARDOSEALA  CU GAZE

GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI OTEL
GENERATOARE DE AER CALD

TRATAMENTUL APEI
AER CONDITIONAT

Acest manual este rezervat exclusiv utilizatorului aparatelor noastre.
Scopul sau este de a clarifica utilizarea corecta si practica a aparatului, fara nici o pretentie strict tehnica si
nu poate in nici un caz sa se substituie normelor in vigoare, pe care dumneavoastra trebuie sa le respectati
intotdeauna.

Ilustratiile si datele prezentate sunt indicative si neangajante. LAMBORGHINI CALOR  isi rezerva dreptul de a aduce, fara obligatia de
preaviz, toate modificarile pe care le considere cele mai potrivite pentru evolutia produsului.




