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CENTRALE MURALE CU GAZE - MARE RANDAMENT - MODULANTE

MANUAL DE INSTALARE SI INTRETINERE

VA RUGAM CA

"MANUALUL DE UTILIZARE"

SA FIE INMANAT UTILIZATORULUI

24 MC   W TOP U/IT
24 MCS W TOP U/IT

SOCIETATE CERTIFICATA ISO 9001



Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru
ca el va ofera indicatii importante privind siguranta instalarii, exploatarii si intretinerii.
Pastrati cu grija acest manual pentru consultari ulterioare.  Instalarea trebuie efectuata de
personal tehnic specializat, care va raspunde pentru respectarea nomelor de siguranta in

Centralele murale XILO D 24 MC - MCS LAMBORGHINI sunt avizate ISCIR.
Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de catre firme
autorizate ISCIR.

vigoare.
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Felicitari...
... pentru o alegere optima.

Va multumim pentru ca ati ales produsele noastre.
LAMBORGHINI CALORECLIMA este din 1959 o prezenta activa in Italia si in lume cu o retea
dezvoltata de agenti si concesionari, care garanteaza prezenta constanta a produsului pe
piata. La acestea se adauga firmele de asistenta tehnica LAMBORGHINI SERVICE, care asigura
o intretinere calificata a produsului.

Pentru instalarea si pozitionarea centralei:
RESPECTATI CU SCRUPULOZITATE NORMELE LOCALE IN VIGOARE
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NORME GENERALE

● Prezentul manual constituie parte integranta si esentiala a produsului.
Cititi cu atentie instructiunile continute in acest manual, caci el va furnizeaza informatii importante
privind siguranta in instalare, utilizare si intretinere. Pastrati cu atentie acest livret pentru orice
consultari ulterioare. Instalarea centralei trebuie sa fie efectuata de personal calificat, respectand
normele in vigoare si conform cu instructiunile producatorului. O instalare gresita poate provoca daune per-
soanelor, animalelor si obiectelor, pentru care producatorul nu poate fi considerat responsabil.

●   ıDupa scoaterea produsului din ambalaj asigurati-va de integritatea acestuia. Daca aveti dubii in acest sens
nu utilizati produsul si returnati-l distribuitorului. Elementele ambalajului (suport din lemn,
cuie, saci din plastic, polistiren expandat etc.) nu trebuie lasate la indemana copiilor pentru ca
sunt surse potentiale de pericol.

● Aceasta centrala serveste pentru incalzirea apei la o temperatura inferioara celei de fierbere la
presiune atmosferica. Trebuie sa fie racordata la o instalatie de incalzire compatibila cu
performantele si puterea sa.

● Acest aparat trebuie sa fie utilizat doar in scopul pentru care a fost special prevazut.
Orice alta utilizare este considerata improprie, deci periculoasa. Producatorul nu poate fi considerat
responsabil pentru eventualele daune cauzate de o utilizare improprie si irationala.

TOATE OPERATIILE DE INSTALARE, INTRETINERE SI TRANSFORMARE A TIPULUI DE GAZE TREBUIE SA
FIE EFECTUATE DE UN PERSONAL AUTORIZAT SI CALIFICAT.

PENTRU O INSTALARE SI FUNCTIONARE CORECTA, RECOMANDAM UTILIZAREA PIESELOR DE SCHIMB
SI A ACCESORIILOR ORIGINALE LAMBORGHINI .

DACA SIMTITI MIROS DE GAZE, NU ACTIONATI ASUPRA INTRERUPATOARELOR ELECTRICE. DESCHIDETI USILE
SI FERESTRELE. INCHIDETI ROBINETELE DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL.

INSTALATI CENTRALA PE UN PERETE CARE ARE LATIMEA EGALA SAU MAI MARE DECAT CEA A CENTRALEI.

Z
NORME GENERALE
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DESCRIERE

Are o functionare complet automatizata, iar gestionarea gazelor este realizata cu o placa electronica,
avand urmatoarele caracteristici:

- functionare cu modulare continua pe ambele circuite;
- posibilitatea reglarii puterii de incalzire;
- posibilitatea reglarii aprinderii lente.

Modelele sunt dotate cu:

- presostat sesizare lipsa apa;
- termostat de siguranta totala;
- schimbator incalzire, de inalt randament;
- schimbator pentru apa calda menajera (ACM), cu placi .

XILO D 24 MC W TOP
Aprindere electronica si controlul flacarii cu ionizare.
Combustia si evacuarea gazelor arse sunt de tip atmosferic. Este prevazuta cu un dispozitiv FLUE CONTROL
pentru supravegherea evacuarii gazelor arse.

TERMOSTATUL FLUE CONTROL
Centrala este dotata cu un dispozitiv FLUE CONTROL pentru controlul evacuarii gazelor arse. O crestere
a temperaturii gazelor arse la dispozitivul Antirefuleur indica o anomalie in evacuarea gazelor arse, acesta
intrerupand alimentarea cu gaze. Sonda dispozitivului FLUE CONTROL aflata pe Antirefuleur percepe variatia
temperaturii si blocheaza functionarea cazanului. Eficienta acestui sistem de siguranta depinde de
urmatoarele:
- Nu dezactivati termostatul FLUE CONTROL
-  Controlati imediat centrala si cosul de fum in cazul interventiei frecvente a dispozitivului FLUE

CONTROL.
- In cazul inlocuirii dispozitivului FLUE CONTROL respectati riguros montajul si pozitionarea sondei si utili-

zati piese de schimb   originale LAMBORGHINI.
In cazul unei anomalii in evacuarea gazelor arse trebuie sa interveniti imediat, pentru a evita patrunde-
rea in ambient a oxidului de carbon, gaz otravitor care provoaca intoxicatii, cu urmari grave asupra
organismului uman sau animal.

XILO D 24 MCS W TOP
Este dotata cu o placa electronica pentru aprindere automata si pentru controlul flacarii cu electrod de ionizare.
Din motive de siguranta, eficienta electroventilatorului este controlata de un presostat.
Evacuarea gazelor arse poate fi efectuata prin :

- tubulatura concentrica cu tubul de aspirare a aerului;
- tubulatura dublata, cu tub pentru evacuarea gazelor arse si tub pentru aspirarea aerului pentru combustie.

Z
DESCRIERE
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COMPONENTE PRINCIPALE

LEGENDA

1 Presostat gaze arse
2 Ventilator
3 Sonda incalzire
4 Termostat siguranta totala
5 Schimbator
6 Arzator
7 Electrod de aprindere
8 Electrod de control
9 Supapa de aerisire

automata
10 Valva de siguranta

11 Presostat lipsa apa
12 Pompa circulatie
13 Robinet umplere
14 Valva gaze
15 Bobina modulanta
16 Schimbator apa calda menaj.
17 Valva deviatoare presostatica
18 Sonda apa calda menaj.
19 Priza de presiune gaze
20 Vas de expansiune
21 Termometru/Manometru

22 Lampa avertizare anomalii
23 Lampa pornit/oprit (ON/OFF)
24 Lampa avertizare blocaj
25 Potentiometru reglare ACM
26 Selector functiuni
27 Potentiom. reglare incalzire
28 Caseta gaze arse
29 Flue control
30 Prize analize gaze arse

XILO D 24 MC W TOP                                   XILO D 24 MCS W TOP

21272625

222324

30

2125

222324

2726

Prize analize gaze arse
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DIMENSIUNI mm

CARACTERISTICILE POMPEI DE CIRCULATIE
Debit/presiune disponibila la instalatie

100 Max. 3000 220

10
5

440

77
0

100 Max. 3000

160

330

Centrala versiune: mod. MC tip B11 BS Temperatura max. apa 90°C
mod. MCS tip C12-C32-C42-C52-C62-C82 Presiune nominala gaze: Gaze naturale 20 mbar

Categoria: II 2H3+ B 28/30 mbar - P 37 mbar

CARACTERISTICI TEHNICE

XILO D 24 MC W TOP XILO D 24 MCS W TOP

220

440

77
0

160

330

152,5

MODEL
Focar Utila

Instalatie

GazeTur
kW kcal/h kW kcal/h Ø Ø Ø lt/min. lt kg

XILO D 24 MCS
W TOP

Ret.
Ø

Consum
minim

lt/min.kW kW kcal/h

Iesire

Apa calda

Presiune
de lucru BAR

Circ.
incalzire

bar

Circ.
ACM
bar

Ø max. max.

3 83/4”3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

Putere termica Putere termica
minima

Racorduri Productie
apa calda

Vas
exp.

Greut.

Focar Utila

kcal/h

Consum
continuu

T 30°

XILO D 24 MC
W TOP 3 83/4”3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600

600

500

400

300

200

100Pr
es

iu
ne

 r
ez

id
ua

la
m

ba
r

Debit (l/h)

700

1
0
0
9
D

IS
1
3
6
3

2,5 8 42

13,2 2,5 8 40

13,1

14,1 12126 12,56 10804

25972 2363327,48  14,1  11,9412126 10268

30,2 25972 27,54 23686

30,2

Intrare
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Centralele sunt calibrate din fabrica, fiind prevazute sa functioneze cu GAZE NATURALE si GAZE LICHE-
FIATE.

Pentru efectuarea calibrarii vezi tabelul de mai jos.

CURBA PRESIUNE LA ARZATOR - PUTERE UTILA

CALIBRAREA DUZELOR DE GAZE

XILO D 24 MC XILO D 24 MCS

Reglarea aprinderii lente:
3,5 mbar GAZE NATURALE (MC) - 3 mbar GAZE NATURALE (MCS)
7,5 mbar GAZE LICHEF. (MC) - 8 mbar GAZE LICHEF. (MCS)

10 kW

mbar

2,2

12,5

26,8

2515 20

10

5

GN 12,5

0

15

20

25
B 26,8

kPa

30 350

35

1

0,5

0

1,5

2

2,5

3

P 34,5

0,1

30

10
09

D
IS

13
61

8,5

6,5

34,5

10 kW

mbar

3

12,5

2515 20

10

5

GN 12,5

0

15

20

25 B 25,6

kPa

30 350

35

1

0,5

0

1,5

2

2,5

3

33 P 33

0,1

30

8,6

6,3

10
09

D
IS

13
62

25,6

Presiune la duze mbar
Tip de gaze

GAZE NATURALE
(G20-20mbar)

GAZE LICHEF. B
(G30-28/30mbar)

GAZE LICHEF. P
(G31-37mbar)

Duze
arzator
Ø mm.

1,25

0,77

0,77

P.C.I.

kcal/h

8.550

29.330

22.360

DebitXILO D 24 MCSXILO D 24 MC
m3/h

3,04

0,89

1,16

max.

12,5

26,8

34,5

2,2

6,5

8,5

min.max.

12,5

25,6

33

3

6,3

8,6

min.
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fig.3 fig.4

fig.1 fig.2

fig.5

A

A

B

c

CONEXIUNI ELECTRICE - SCHEME

Centrala trebuie conectata la o retea de alimentare 230V - 50Hz monofazica + impamantare prin cablul
trifilar din dotare, respectand polaritatea FAZA - NUL.
Racordarea trebuie sa fie efectuata printr-un intrerupator bipolar cu deschiderea contactelor de cel putin 3
mm. In cazul inlocuirii cablului de alimentare, trebuie utilizat un cablu de tip “ HAR H05 vv-F”
3x1,00 mm2. (Recomandam utilizarea exclusiva a accesoriilor si pieselor de schimb LAMBORGHINI).

Instalatia trebuie sa fie conforma NORMELOR DE SIGURANTA aflate in vigoare.
Efectuati o instalatie de impamantare corespunzatoare.

Pentru a accede la panoul electric, unde sunt situate regletele de alimentare si eventuala conexiune a
termostatului de ambient, efectuati urmatoarele operatiuni:

Tensiune

V
230

Frecventa Putere absorbita
kW

Hz

Nivel zgomot
dB (A)

● Deconectati alimentarea electrica
● Desurubati cele doua suruburi ale

grilei de protectie (fig.1).
● Desurubati cele doua suruburi de

fixare ale carcasei (fig.2)
● Ridicati carcasa si trageti-o

spre dvs. (fig.3).
● Pentru accesarea componentelor

electrice si electronice slabiti surubu-
rile A si trageti tot panoul spre fata
(fig.4). Inclinati in jos si slabiti
suruburile B ale capacului C.

MCS
47

MC
52

Grad
de protectie

IP
44

MCS
0,153

MC
0,12350

(fig. 5)

Z
CONEXIUNI ELECTRICE - SCHEME
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SCHEMA DE MONTAJ XILO D 24 MC W TOP - cod placa 4.56035.0

LEGENDA

BM Bobina modulanta
CiR Pompa circulatie incalzire
EA Electrod de aprindere
EC Electrod de control
F Siguranta fuzibila 2(A)
FC Flue control
FL Fluxometru
JP1 Selector Metan/GPL
JP3 Selector post-circulatie
JP4 Selector de limitare aprindere
JP5 Punte - se scoate pt. temp. joasa

JP6 Selector monotermic/bitermic
L Faza 230 V 50 Hz
N Nul
PS Presostat lipsa apa
RLA Reglare aprindere lenta
Rmax. Reglare putere maxima

de incalzire
SR Sonda incalzire
SS Sonda apa calda menajera
TA Termostat ambient (event.)
TL Termostat limita (event.)

TST Termostat de siguranta
VG Valva gaze SIT 837
VG1 Valva gaze Honeywell

VK 4105M
1 Potentiometru incalzire
2 Selector: Oprit

Vara
Iarna
Rearmare
Test

3 Potentiometru ACM

3 2 1

VG

EA

EC

Re
zis

t.
1 

ko
hm

J12

TST

J15

L

N J1 F

J14
L1

T A

CiR

J3

TL (JOASA TEMP.)

J6

PUNTE DE INLOCUIT
CU TERMOSTATUL
LIMITA DACA

J10

J13

J9
J8

M
O

D
U

LA
TO

R

BM

JP4 JP2

JP3

RLA R max.

SR

SS

PS

CONEXIUNE
PANOU

JP1

TF

ESTE NECESAR

JP5

S+

MP

(JOASA TEMPERATURA)

Lampa blocaj           Lampa ON/OFF  Lampa anomalie 
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SCHEMA DE MONTAJ XILO D 24 MCS W TOP - cod placa 4.56035.0

LEGENDA

BM Bobina modulanta
CiR Pompa circ. incalzire
EA Electrod de aprindere
EC Electrod de control
F Siguranta fuzibila 2(A)
JP1 Selector Metan/GPL
JP3 Selector post-circulatie
JP4 Selector de limitare aprindere
JP5 Punte - de scos pt. temp. joasa
JP6 Selector monotermic/bitermic
L Faza 230 V 50 Hz
MP Micropresostat prioritate ACM

N Nul
PA Presostat aer
PS Presostat lipsa apa
RLA Reglare aprindere lenta
Rmax. Reglare putere max. de

incalzire
SR Sonda incalzire
SS Sonda ACM
TA Termostat ambient (event.)
TL Termostat limita (event.)
TST Termostat de siguranta
VG Valva gaze SIT 837

VG1 Valva gaze Honeywell
VK 4105M

VN Ventilator
1 Potentiometru incalzire
2 Selector: Oprit

Vara
Iarna
Rearmare
Test

3 Potentiometru ACM

3 2 1

Lampa blocaj           Lampa ON/OFF  Lampa anomalie 

L

N J1 F

J14
L1

T A

CiR

J3 J4

VG1

J12

J15

VN

TL (JOASA TEMP.)

J6

PUNTE DE TAIAT
DACA SE MONTEAZA
TERMOSTATUL LIMITA

J13

J9
J8

M
O

D
U

LA
TO

R

BM

JP4 JP2

JP3

TST

RLA R max.

SR

SS

PS

CONEXIUNE
PANOU

JP5
JP1

PA

EA

EC

Re
zis

t.
1 

ko
hm

+-

J10

M
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ANOMALII SI REGLAJE

Cand centrala intra in blocaj trebuie reactivata prin rotirea selectorului de functiuni in pozitia de rearmare A.
B : vezi functia TEST la pagina “Reglarea presiunii de gaze cu valva Honeywell VK 4105”.

A

Conectat GPL Deconectat METAN

Conectat
(post-circulatie deconectata)
incalzire

Deconectat
post-circul.
prezenta 2,5 min.

Conectat
timer deconectat
incalzire

Deconectat
timer activ 2,5 min.
incalzire

JP5

JP4

JP3

JP1

Punte rezistenta deconectata, incalzire pardoseala 30/40 °C
Punte rezistenta conectata, temperatura de incalzire 35/80°C

Legenda:

DeconectatConectat

JP6 Prezenta: functiune bitermica
Absenta (scoasa): functiune monotermica

RLA

R max.

numai placile:
4.56035.0

Creste

Creste

Reglarea aprinderii lente

Reglarea puterii maxime de incalzire

B
Aprins continuu: blocaj aprindere

Aprins pulsator: blocaj TST

Aprins continuu: lipsa apa

Rapid pulsator: anomalie sonde

Lent pulsator: presostat aer (MCS)
Flue Control (MC)
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RACORDAREA HIDRAULICA

Fixati suruburile de sustinere si atasati rama de montaj, presand-o spre perete; plecand de la racordurile
terminale deja montate pe rama, treceti la efectuarea legaturilor: tur instalatie, retur insta-
latie, apa rece, apa calda si, eventual, gaze si alimentarea electrica, cu termostat de ambient.

Cu conductele pozate, este posibila desurubarea racordurilor terminale si montarea unor dopuri, pentru a se
efectua proba hidraulica a instalatiei. Placa poate fi indepartata sau lasata, deoarece dupa efectuarea operatiu-
nilor de finisare a peretelui (tencuire etc), aceasta va ramane inzidita complet; vor ramane vizibile doar
cele doua suruburi de sustinere si deschiderile corespunzatoare racordurilor.
Agatati centrala de cele doua suruburi de sustinere prin orificiile corespunzatoare din spatele sasiului, impin-
gand-o spre peretele finisat. Efectuati conexiunile hidraulice necesare.

RECOMANDARI SI SUGESTII PENTRU EVITAREA VIBRATIILOR SI ZGOMOTELOR IN INSTALATIE
- Evitati utilizarea conductelor cu diametru redus;
- Evitati utilizarea coturilor cu raza mica si reducerile de sectiuni importante;
-  Se recomanda o spalare la cald a instalatiei pentru a se elimina impuritatile provenite din conducte

si din radiatoare (in special ulei sau grasimi) care    ar putea provoca daune pompei de circulatie.

LEGENDA

C Apa calda Ø 1/2”
G Gaze Ø 1/2” - Ø 3/4” (vezi robinetul

din dotare)
F Apa alimentare centrala Ø 1/2”

(rece)
AE Alimentare electrica
M Tur instalatie Ø 3/4”
R Retur instalatie Ø 3/4”

GS Suporti sustinere Ø 10mm.

NOTA:  Utilizati racorduri hidraulice cu filet interior.
98

440

130,5

278

13
,5

77
0

440

384
28

GS

28

M RAE C G F

12
74

4,
5

162

220

342 98

Z
RACORDAREA HIDRAULICA
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CIRCUITUL HIDRAULIC

LEGENDA

A Tur instalatie
B Iesire apa calda menajera (ACM)
C Gaze
D Intrare apa rece
E Retur instalatie
1 Schimbator
2 Bobina modulanta
3 Sonda incalzire
4 Valva gaze
5 Robinet umplere
6 Valva de siguranta
7 Microintrerupator valva deviatoare
8 Presostat lipsa apa

9 Pompa circulatie
10 Arzator
11 Vas expansiune
12 Presostat gaze arse
13 Ventilator
14 Supapa de aerisire automata
15 Termostat siguranta totala
16 Sonda apa calda menajera
17 Robinet de golire
18 Valva deviatoare presostatica
19 Schimbator cu placi
20 Conducta by-pass
21 FLUE CONTROL

21

1009DIS1355

XILO D 24 MC W TOP XILO D 24 MCS W TOP

Priza analize gaze arse
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INSTALARE

Va fi efectuata de un personal calificat.
Instalarea trebuie sa corespunda dispozitiilor legislatiei referitoare la evacuarea produselor rezultate
in urma arderii si sa fie executata conform NORMELOR IN VIGOARE.
Este obligatoriu ca evacuarea gazelor de ardere sa fie efectuata cu o tubulatura cu un diametru care sa
nu fie inferior celui existent la centrala, care va fi racordata la un cos de fum adaptat puterii instalatiei.

Racordul aparatelor la cosul de fum:

a) trebuie sa fie usor de demontat;
b) trebuie sa fie etans si dintr-un material care sa reziste produselor de combustie si eventualelor lor pro-

duse de condensare;
c) nu trebuie sa existe dispozitive de reglare (clapete). Daca aceste dispozitive sunt deja in montate, tre-

buie sa fie eliminate;
d) nu trebuie sa patrunda in sectiunea cosului de fum, ci  sa se opreasca inainte de suprafata interioara.

RACORDAREA LA GAZE
Efectuati conectarea la gaze conform normelor in vigoare.
Centrala trebuie sa fie conectata cu teava metalica rigida sau cu un tub flexibil din otel inoxidabil, cu perete
continuu, omologat. Tuburile metalice ondulate trebuie sa fie astfel instalate incat lungimea lor, in conditii de
maxima extensie, sa nu fie mai mare de  2000 mm. Centralele sunt calibrate si verificate pentru functionare
cu GAZE NATURALE si GAZE LICHEFIATE categoria II 2H3+ la presiune nominala egala cu respectiv
20 mbar, 28/30 mbar si 37 mbar.

PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIEI
● Procedati la purjarea aerului.
● Verificati sa nu existe pierderi de gaze (utilizati solutie de sapun sau produse echivalente).

PORNIREA

UMPLEREA INSTALATIEI
Deschideti lent robinetul de alimentare pana cand presiunea instalatiei, indicata pe termometru/manometru ajun-
ge la 1,5 bar, apoi inchideti-l. Verificati daca supapa automata de aerisire aflata pe pompa de recirculare
are capacul desurubat. Actionati in mod repetat pompa de circulatie pentru a elimina aerul ramas in circuit.

APRINDEREA
Deschideti robinetul de gaze si rotiti selectorul in pozitia dorita. Arzatorul se va aprinde automat.
Daca aprinderea nu se efectueaza, controlati daca lampa de avertizare blocaj este aprinsa si in acest caz
rotiti selectorul in pozitia de rearmare RESET, pentru ca centrala sa repete operatia de aprindere.
Reglati apoi temperatura de incalzire si cea de pe circuitul de apa calda menajera la valoarea dorita, prin
intermediul selectoarelor corespunzatoare.
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RACORDAREA LA COS VERSIUNEA XILO D 24 MC W TOP
Centrala este prevazuta pentru a fi racordata la un cos  si/sau un canal de fum; produsele arderii pot fi eva-
cuate si direct in exterior.
Legatura la cos sau canalul de fum trebuie sa fie facuta cu un racord de gaze arse  cu urmatoarele caracteristici:

● sa fie etans, asa cum trebuie sa fie intreaga legatura la cos;
● sa fie realizat dintr-un material corespunzator;
● sa fie conectat la vedere;
● sa nu aiba mai mult de 3 schimbari de directie, care sa fie realizate cu coturi avand un unghi inte-

rior mai mare de 90° si sa utilizeze elemente curbe;
● sa nu aibe dispozitive de interceptare;
● sa aiba axul de intrare in sectiunea terminala perpendicular pe peretele interior opus al cosului;
● sa fie solid fixat si corespunzator etansat la intrare, fara patrundere in sectiunea interioara a cosului.
● sa fie conectat de preferinta la o singura centrala;
● sa respecte normele locale in vigoare.

ATENTIE
Aparatul este prevazut cu Flue Control pentru controlul tirajului la cos, care intrerupe alimentarea cu
gaze in cazul cand exista riscul de intoarcere in ambient a produselor de ardere. Acest dispo-
zitiv nu trebuie niciodata dezactivat. Produsele de ardere daca se reintorc in incapere pot
cauza intoxicatii cronice sau acute care pot fi mortale. Daca trebuie sa fie inlocuit dispozitivul Flue Control,
utilizati numai piese de schimb originale. In cazul interventiei repetate a dispozitivului verificati daca
evacuarea gazelor este realizata corespunzator si adresati-va firmei de service Lamborghini.

RACORDAREA LA COSUL DE FUM

Ø 152,5 mm 3%
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Canal fum
sau cos
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EVACUARE /ASPIRATIE
1 Concentric, prin acoperis C32
2 Concentric prin terasa C32
3 Dublate, la canale separate C42
4 Concentric, conectare la canale concentrice C42
5 Concentric, prin perete exterior C12
6 Dublat, separat, la terasa C52
7 Dublat, separat, de la un canal unic C82
8 Dublat, separat C62

RACORDAREA LA COS VERSIUNE XILO D 24 MCS W TOP
Centrala este cu camera de combustie etansa, ecologica, astfel ca nu necesita nici o ventilatie speciala,
putand fi montata chiar si in camere mici, debarale, laboratoare. In plus, exista multiple posibilitati pentru
evacuarea produselor rezultate in urma arderii si pentru aspirarea aerului necesar arderii.Centrala este prevazuta
pentru doua tipuri de baza de aspiratie/evacuare.
● aspiratie/evacuare de tip concentric;
● aspiratie/evacuare dublata, separata.
In acest mod, cu kit-ul corespunzator, este posibila racordarea la un cos concentric, canal de ventilatie, co-
suri separate etc. Cateva solutii posibile va sunt prezentate mai jos.

Pentru pozitionare si distantele terminalelor de tiraj fata de ferestre, usi etc. consultati normele in vigoare.

43

3

2

1

5

4

6

78

56
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INSTALAREA EVACUARII GAZELOR  ARSE

Atentie: utilizati numai si in exclusivitate, kit-ul aspiratie/evacuare gaze arse Lamborghini Caloreclima

EVACUARE CONCENTRICA
Montati cotul concentric pozitionandu-l in directia dorita, montand apoi pe acesta garnitura de etansare.
Instalati diafragma corespunzatoare (vezi tabelul de mai jos).
Montati tubul de aspirare si evacuare gaze arse respectand cotele indicate in schema de instalare.
Pentru evacuare este indicata o panta usoara catre exterior.

EVACUARE DUBLATA

Lungime max. EVACUARE CONCENTRICA 3 m
Lungime max. EVACUARE DUBLATA
(aspiratie + evacuare) 30 m

Instalarea unui cot pentru conectarea centralei la cos va crea
o pierdere de presiune.
Valorile din tabel indica o reducere echivalenta a tubulaturii liniare

100 Max. 3000 220

Ø1
00

10
5

440

77
0

100 Max. 3000
160

330

EVACUARE

Diafragma aer

Ø1
00

1 m

0,6 m

TIP DE INSTALARE INSERARE
COT LA 90°

INSERARE
COT LA 45°

Evacuare concentrica

Evacuare - aspirare dublata

0,5 m

0,3 m
** Aspirare aer Ø 80

97

25
0
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Diafragma aer

EVACUARE CONCENTRICA

Diafragma
Ø 87 mm

EVACUARE DUBLATA
Lung. max.
0,5÷1 m

peste 1 m

Fara diafragma
(orificiu standard)

Fara diafragma
(orificiu standard)
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REGLAREA PRESIUNII GAZELOR CU VALVA HONEYWELL VK 4105 

Toate cazanele sunt testate si reglate din fabrica. La prima pornire este necesara, totusi, verificarea si 
reglarea in functie de parametrii instalatiei. Presiunea gazului la arzator trebuie verificata cu ajutorul 
prizei de presiune situata la iesirea valvei de gaze, utilizand un manometru cu coloana de apa sau un
micromanometru. Valorile masurate trebuie sa se incadreze in cele inscrise in tabelul corespunzator.
Dupa terminarea tuturor reglajelor, inchideti si sigilati priza de presiune folosita. Calibrarea aprinderii 
lente este de tip electronic si este ajustabila (pentru optimizare si pentru schimbarea tipului de gaze) prin inter-
mediul trimerului RLA de pe placa electronica. Puterea termica necesara instalatiei de incalzire poate fi 
reglata prin actionarea trimerului R.MAX (toate cazanele sunt reglate din fabrica pentru a debita 70% din 
puterea maxima). Prin indepartarea puntii JP4, timpul de repornire al cazanului, dupa oprirea sa la atinge-
rea temperaturii  selectate, poate fi variat de la potentiometrul de incalzire (punte indepartata: 2.5 minute).

REGLAREA PRESIUNII MAXIME DE MODULARE
● Indepartati capacul de protectie G
● Aduceti selectorul de functiuni in pozitia TEST
● Strangeti (pentru a mari) si slabiti (pentru a micsora) piulita de reglare H

REGLAREA PRESIUNII MINIME
Dupa reglarea presiunii maxime procedati dupa cum urmeaza :
● deconectati cablul de alimentare (12V) de la bobina de modulare.
● strangeti (pentru a mari) si slabiti (pentru a micsora) piulita de reglare I
● conectati din nou cablul de alimentare (12V) la bobina de modulare (selectorul trebuie sa fie mereu in pozitia TEST)
● puneti la loc capacul de protectie G
Dupa ce reglarile au fost terminate, aduceti selectorul de functii in pozitia "VARA" sau "IARNA".

JP4

JP1
JP3

JP2

JP5

RLA R max.

Trimer de reglare RLA

Trimer de reglare R. MAX

NOTA: Selectorul de functiuni se pozitioneaza in pozitia TEST numai pentru analizele de ardere. Aceasta functie 
blocheaza presiunea gazului la valoarea maxima pentru 15 minute.

Pentru aceasta reglare este necesara folosirea unui manometru cu coloana de apa conectat la priza
de presiune.

H

G

I
Priza de presiune
arzator
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OPRIREA

OPRIRE MAI INDELUNGATA
Daca centrala va ramane inactiva mai mult timp, inchideti robinetul de gaze si deconectati alimentarea electrica.

PORNIREA/OPRIREA TEMPORARA
Se obtine prin urmatoarele modalitati:
● de la termostatul de ambient;
● de la potentiometrele de reglare (pe panou);

INTRETINERE

NOTA: la centralele noi sau dupa o perioada lunga de
inactivitate se poate intampla ca pompa de
circulatie sa se blocheze; in acest caz este nece-
sara indepartarea capacului frontal si rotirea 
axului cu ajutorul unei surubelnite.

Pentru a garanta pastrarea caracteristicilor de functionalitate si eficienta ale produsului in limitele prescrise
in legislatia si/sau normativele in vigoare , este necesara efectuarea unui control regulat al aparatului.
Frecventa controalelor depinde de conditiile specifice de instalare si de utilizare, dar trebuie sa retineti ca
este necesar un control anual de catre un personal autorizat Lamborghini Service. Este important sa subliniem
ca interventiile pot fi efectuate numai de catre un personal care cunoaste cerintele legislatiei, cu cunostinte
de specialitate in ceea ce priveste siguranta, eficienta, igiena ambientala si combustia. Acest personal
trebuie sa isi actualizeze cunostintele despre caracteristicile constructive si functionale ale centralei, pentru a
face o intretinere corespunzatoare.
Daca trebuie efectuate lucrari sau intretinera structurilor aflate in vecinatatea canalelor de fum si/sau a dispo-
zitivelor de evacuare a gazelor arse si a accesoriilor lor, opriti aparatul, iar la terminarea lucrarilor cereti 
verificarea eficientei acestora de catre un personal tehnic calificat.

IMPORTANT: inainte de a  intreprinde orice operatie de curatare sau intretinere a aparatului, actionati de la
intrerupatorul de pe aparat si de la cel al instalatiei pentru a intrerupe alimentarea electrica.
Intrerupeti alimentarea cu gaze inchizand robinetul situat pe centrala. Dupa efectuarea celor de mai sus,
interventiile se refera la la urmatoarele cazuri:
- indepartarea eventualelor oxidari ale arzatoarelor;
- indepartarea eventualelor depuneri de cruste de pe schimbator;
- verificarea conexiunilor intre diversele trasee de tevi, gaze arse si aer
- verificarea si curatarea generala a ventilatorului (mod. MCS);
- curatarea generala a tuburilor;
- controlul aspectului exterior al centralei;
- controlul pornirii, opririi si functionarii aparatului atat pe circuitul ACM cat si pe incalzire;
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Daca veti instala un termostat de ambient, recomandam cronotermostatul nostru CLASS PIU, care va garan-
teaza confortul unei reglari cu acuratete a temperaturii, permite o gama diversa de programe de incalzire,
fiind dotat cu orologiu programator digital.

ATENTIE: termostatul de ambient alimentat la 230 V trebuie sa fie conectat la o borna de impamantare, 
sau utilizati termostatul de ambient din clasa II.

Cronotermostat CLASS PIU’ (accessoriu)

- controlul etanseitatii racordurilor si a conductelor conectate la gaze si apa;
- controlul consumului de gaz la puterea maxima si minima;
- controlul pozitiei electrodului de aprindere;
- controlul pozitiei electrodului de detectie;
- controlul parametrilor de combustie si a randamentului;
- verificarea sigurantei lipsa gaze;
- verificarea sigurantei evacuare produse de combustie (mod. MC);
- presiunea instalatiei hidraulice;
- eficienta vasului de expansiune;
- functionarea termostatelor de reglare si de siguranta;
- functionarea pompei de circulatie;
- asigurati-va ca nu sunt, chiar si minime, pierderi de gaze din instalatie si de gaze arse din dispozitivul 

divertor (rupere tiraj) sau prin racordul centrala-cos de fum;
- debitul gazului.

Nu efectuati curatarea aparatului  si/sau partilor componente cu substante usor inflamabile (ex. benzina,
alcool etc.).
Nu curatati carcasa, partile lacuite si partile din plastic cu diluanti sau alti solventi. Curatarea mantalei trebuie
sa fie efectuata numai cu apa si solutie de sapun.
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FUNCTIONAREA CU DIVERSE TIPURI DE GAZ

TRANSFORMAREA DE LA GAZE NATURALE LA GAZ LICHEFIAT
Efectuati inlocuirea duzelor arzatorului, introduceti diafragma conform desenului aflat pe kit-ul cores-
punzator.
Deplasati puntea JP1 de pe placuta de modulare din pozitia GAZE NATURALE la pozitia B-P.
Cand treceti la reglaj respectati indicatiile din capitolul “REGLAJE”, pag. 19.
Pentru Ø al duzelor si presiunea de lucru a gazelor vezi tabelul de mai jos.

COMPONENTE PENTRU FUNCTIONAREA CU GAZE LICHEFIATE

Tip de gaze

GAZE NATURALE
(G20-20mbar)

GAZE LICHEF. B
(G30-28/30mbar)

GAZE LICHEF. P
(G31-37mbar)

P.C.I.

kcal/h

8.550

29.330

22.360

Diafragma gaze (H)
XILO D 24 MCS

Ø

MC

Ø

Duze
arzator
Ø mm.

1,25

0,77

0,77

Debit
Presiune la duze mbar

XILO D 24 MC
Clasa
NOX

1

1

1

MC MCS

2

-

6,4

6,4

-

6,2

6,2

2

2

m3/hmax.min.max.min.

3,04

0,89

1,16

12,5

26,8

34,5

2,2

6,5

8,5

12,5

25,6

33

3

6,3

8,6

H

Valva gaze

Diafragma gaze

Garnitura

MCS
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DEFECTE DE FUNCTIONARE

1 LIPSA
APRINDERE

2 APRINDERE
ZGOMOTOASA

3 MIROS DE GAZE

4 MIROS DE GAZE
NEARSE SI
COMBUSTIE
DEFECTUOASA
A ARZATORULUI

5 CENTRALA
PRODUCE
CONDENS

6 RADIATOARE
RECI IN
SEZONUL RECE

DEFECTIUNE CAUZA REMEDIU

A. Robinet de gaze inchis
B. Centrala in blocaj de siguranta
C. Lipsa detectie flacara
D. Lipsa scanteie aprindere
E. Aer in conducte
F. Interventia termostatului de siguranta
G. Nu exista circulatie de apa
H. Temperatura apei din centrala este

mai mare decat valoarea reglata
pe termostat

A. Deschideti robinetul de gaze
B. Rearmati prin apasare
C. Inversati faza/nul
D. Chemati tehnicianul
E. Repetati aprinderea
F. Apasati butonul de rearmare
G. Refaceti presiunea in centrala si

verificati pompa de recirculare
H. Pozitionati termostatul de reglare

la temperatura dorita

A. Flacara defectuoasa
B. Debit de gaz insuficient sau

prost reglat

A. Chemati tehnicianul
B. Chemati tehnicianul

A. Pierderi pe circuitul conductelor
(externe sau interne centralei)

A. Controlati conductele externe
Controlati conductele interne
Chemati tehnicianul

A. Canal fum cu sectiune, inaltime
sau racord neadaptate cazanului

B. Consum excesiv de gaze  -
combustie imperfecta

C. Flacara tinde sa se rupa
D. Flacara cu puncte galbene

A. Inlocuiti componentele neadecvate
B. Reglati debitul de gaze
C. Controlati si reglati stabilizatorul

de presiune al valvei de gaze
D. Controlati daca sunt bine curatate

traseele de aer si conurile Venturi
ale arzatorului
Daca punctele A-B-C-D au un rezultat
negativ contactati firma de service

A. Cosul de fum are sectiunea sau inaltimea
necorespunzatoare (dimensiuni excesive)

B. Centrala functioneaza la temperatura
joasa

A. Inlocuiti componentele neadecvate
B. Reglati termostatul centralei la o

temperatura mai ridicata si verificati
corecta functionare a tubulaturii
aspiratie/evacuare gaze arse

A. Selectorul de functiuni este
 in pozitia Vara

B. Termostatul de ambient
reglat prea jos/sau defect

C.  Instalatia sau radiatoarele sunt inchise 
D. Pompa recirculare blocata

A. Pozitionati-l pe Iarna
B. Reglati termostatul la o temperatura

mai ridicata sau inlocuiti-l
C. Verificati daca vanele instalatiei

si robinetele radiatoarelor sunt
deschise. Daca punctul C are rezultat
negativ contactati firma de service

D. Deblocati cu o surubelnita si
verificati alimentarea electrica

Z
DEFECTE DE FUNCTIONARE
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ARZATOARE

CENTRALE MURALE SI DE PARDOSEALA
GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI OTEL

GENERATOARE DE AER CALD
TRATAMENTUL APEI
AER CONDITIONAT

10/2003Cod. 97.50605.0

LAMBORGHINI CALOR S.p.A.
VIA STATALE, 342

44040 DOSSO (FERRARA)
ITALIA

TEL. ITALIA 0532/359811 - EXPORT 0532/359913
FAX ITALIA 0532/359952 - EXPORT 0532/359947

Ilustratiile si datele prezentate sunt indicative si neangajante. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a aduce, fara
obligatie de preaviz, toate modificarile pe care le considera oportune pentru evolutia produsului.

04
44

 3
52

00
0

-V
I

RO: I.F./ian 2004




