
Gestiunea placilor  BERTELLI – IMIT – HONEYWELL
Situatia actuala a placilor de comanda panou frontal este:

Bertelli: 4557520  PLACA DE COMANDA PANOU FRONT. (1600209)

In alternativa:
Honeywell / Ineco 4560360 SK13705 PLACA DE COMANDA PANOU FRONTAL SKVL15
Imit 4560410 PLACA DE COMANDA PANOU FRONTAL IMIT  CLD-4200-577592

Toate placile de comanda sunt interschimbabile intre ele. Au coduri diferite, in functie
de furnizor si pentru a le individualiza in caz de defectiune.

Placi de modulare:

Pentru toate Xilo monotermice (afara de Xilo T 24)
Bertelli 4558280 PLACA  ELECTR. MONOTER. (776092)

Pentru toate Xilo bitermice
Bertelli 4559720 PLACA ELECTR. BITER. MC-MCS-AM39IMS

Ca alternativa la placile Bertelli (atat bitermice cat si monotermice) pot fi folosite:

Honeywell / Ineco 4560350 SM13706 PLACA MODULARE SMCAX01
Imit 4560400 PLACA MODULARE IMIT CLD-4200-577638

Placile de modulare Imit si Honeywell parasesc fabrica setate pentru cazane bitermice.
Daca trebuie folosite la cazane monotermice trebuie indepartata puntea  JP6.

Deci:
●  Puntea JP6 prezenta: cazan bitermic
●  Puntea JP6 scoasa: cazan monotermic

Pe langa aceasta, placile Honeywell si Imit pot controla (in afara de valva de gaze Sit)
valva de gaze Honeywell tip VK 4105 M.
Valva de gaze Honeywell este legata la placa printr-un cablu specific, diferit de cablul
valvei Sit 837, care este folosit in prezent la modelele in cauza. De aceea placile
Honeywell si Imit prezinta un conector de legatura pentru VK4105, care nu este prezent
la placa Bertelli.

Placa Imit are o punte pentru selectarea tipului de valva:
●  Puntea JP7 prezenta: valva Sit
●  Puntea JP7 scoasa: valva Honeywell

Placa Honeywell recunoaste fara nici o alta interventie atat valvele de gaz "SIT" cat si pe  
cele "HONEYWELL".


